
第 1 页 共 29 页

1 概述

1.1 产品简介

DTSD342 (配置号为 7X)型三相电子式多功能电能表是一款集测量记录、电能计量、遥信遥控、

大屏幕 LCD 显示和网络通信功能于一体的电力仪表。本仪表可测量电压、电流、功率、功率因数

和频率等多项电网参数；具有 2～50次谐波分析功能，计算多项电能质量参数；可计量有功和无功

电能；RS-485通信接口支持MODBUS-RTU和 DL/T645双通信规约；具有开关量输入和输出功能。

本仪表广泛适用于变配电自动化系统、工业控制和工业自动化系统、能源管理系统和小区电力

监控等场合。

DTSD342 (配置号为 7X)三相电子式多功能电能表符合以下标准：

GB/T17215.301-2007 多功能电能表 特殊要求

GB/T17215.322-2008 静止式有功电能表（0.2S级和 0.5S级）

GB/T17215.323-2008 静止式无功电能表(2级和 3级)

DL/T614-2007 多功能电能表

DL/T645-2007 多功能电能表通信规约

Modbus-RTU

1.2 产品特点

本仪表采用了高精度采样计量单元和高速MCU数据处理单元，可实现高精度宽范围准确计量

和快速数据分析；采用段码式多行宽视角液晶显示屏，显示内容很丰富；液晶配备白色背光，可满

足黑暗环境下查阅数据的要求；采用非易失存储器存储各类数据，可长时间保存数据且掉电不丢失；

支持 RS485通信端口和工业标准通信规约，组网便捷灵活；选配不同通信模块，可满足多种用户的

不同接口需求。

2 技术指标

项目 技术指标

接线形式 三相三线、三相四线、单相

测

量
电压

参比电压 Un：AC380V、AC220V、AC100V、AC57.7V

测量范围：10V~700V

功耗：<0.05VA(单相)

精度：RMS 0.2 %

分辨率：0.01V

电流 额定电流 In：0.3A、1A、1.5A、5A
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测量范围：0.001In~10A

功耗：<0.05VA(单路额定电流)

精度：RMS 0.2 %

分辨率：0.001A

功率

（有功、无功、视在）

精度：0.2%

分辨率：0.001kW/kVar/kVA

电网频率

测量范围：45 Hz～65 Hz

精度：0.2%

分辨率：0.01 Hz

谐波

次数：2~50次

精度：A级

分辨率：0.01 %

计

量

有功电能
准确度等级：0.5S

分辨率：0.01 kWh

无功电能
准确度等级：2级

分辨率：0.01 kvarh

数

字

信

号

电能脉冲输出
有功电能脉冲输出

光耦隔离，4000VRMS

开关量输出

（选配）

1路电磁继电器输出

常开型

触点容量：AC 250V /3A；DC 30V /3A

开关量输入

（选配）

2路干接点输入

光耦隔离，4000VRMS

通

信

RS-485 通信口

（选配）

接口类型：两线半双工

通信速率：600bps~38400bps

规约：Modbus-RTU 和 DL/T-645

环

境

工作温度 -25℃~+60℃

极限工作温度 -35℃~+70℃

相对湿度 ≤95%（无凝露）

其

它

工作电源

交流或直流电源

输入最大范围：40V~420V

功耗：≤1W，2VA

尺寸
外形尺寸(mm)：72×72×85

开孔尺寸(mm)：67×67

重量 约 300g

3 功能介绍

3.1参数测量功能
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本仪表具有丰富的测量功能，可测量的电网参数和指标如下：

（1）各相电压值及平均电压值。

（2）各线电压值及平均线电压值。

（3）各相电流值、平均电流值以及零线电流值。

（4）总和各分相有功功率、无功功率、视在功率。

（5）各分相电压和电流的相角值。

（6）总和各分相的功率因数值。

（7）电网频率，测量范围为 45~65Hz。

（8）各分相 2~50次谐波电压、谐波电流的有效值和含有率。

谐波电压含有率：

 
1

100 %h
h

UHRU
U

 

上式中， hU —第 h次谐波电压（方均根值）；

1U —基波电压（方均根值）。

谐波电流含有率：

 
1
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上式中， hI —第 h次谐波电流（方均根值）；

1I —基波电流（方均根值）。

（9）各分相谐波电压总畸变率、谐波电流总畸变率

电压总畸变率：
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电流总畸变率：
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（10）各分相电压波峰系数CF ，用来表示畸变波形的峰值大小。
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（11）各分相电流K系数 fK ，它是衡量电流质量的重要指标。
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式中， hI —第 h次谐波电流有效值（方均根值）；

k—取值范围 1-50,可由通信设置，出厂默认为 50。

（12）各分相电话谐波波形因数 THFF。谐波干扰会产生通讯系统噪声，降低通话的质量。国

际电报电话咨询委员会（CCITT）用噪声权系数 hP 计入各次谐波对电信的干扰，用电话谐波波形系

数 THFF表示。
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式中， hP —噪声权系数。

3.2 电能计量功能

本仪表能计量多类电能量数据：

（1）组合有功和正反向有功电能。

（2）组合无功和四象限无功电能。

（3）基波有功总电能和谐波有功总电能。

（4）各分相正反向有功电能、各分相组合无功电能、各分相基波有功电能和谐波有功电能。

3.3 越限报警功能

（1）仪表具备越限事件报警功能。用户可从电压、电流、功率、功率因数和频率等参数中最多

同时选择 6个数据作为检测对象，对其设定高低限值和判断条件，当测量值越过设定的限值时报警。

仪表带有 1路继电器输出，当报警参数配置为某继电器输出且该继电器为自动方式（非手动方式）

时，越限报警信号就可通过该路继电器输出（继电器合闸）。

（2）仪表内部最多可同时设置 6组越限报警参数。各组越限报警参数的配置流程为：选择检测

数据类别→设置检测数据阀值 →设置判断条件 →选择报警信号输出继电器。

① 各类检测数据代码如下：（DL/T645代码为十进制数；Modbus-RTU代码为十六进制数）
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MODBUS代码 DL/T645代码 数据内容 MODBUS代码 DL/T645代码 数据内容

00 0 A相功率因数 14 20 A 相有功功率

01 1 B相功率因数 15 21 B 相有功功率

02 2 C相功率因数 16 22 C 相有功功率

03 3 总相功率因数 17 23 总相有功功率

06 6 频率 18 24 A 相无功功率

07 7 A相电压 19 25 B 相无功功率

08 8 B 相电压 1A 26 C 相无功功率

09 9 C 相电压 1B 27 总相无功功率

0B 11 AB 线电压 1C 28 A 相视在功率

0C 12 BC线电压 1D 29 B 相视在功率

0D 13 CA线电压 1E 30 C 相视在功率

0F 15 A相电流 1F 31 总相视在功率

10 16 B 相电流

11 17 C 相电流

12 18 零线电流

当检测数据代码为 FF时表示该组越限报警功能关闭。

② 检测数据阀值：检测数据是否越限的判断阀值。不同的数据类型有不同的单位，如：电压

—V；电流—A，有功—KW，无功—KVAR，视在—KVA，频率—Hz。

③ 判断条件：设置为 0表示大于限额值报警；1表示小于限额值报警。

④ 报警信号输出继电器：设置为 0表示报警信号无输出；1表示报警信号从继电器输出。

（3）报警参数设置举例。将其中 1组越限报警参数设定为对“A相电压”进行自动检测报警，报

警阀值假定为 240V，判断标准假定为“大于限额值”，信号输出口假定从继电器输出。

① 使用MODBUS RTU协议配置报警参数：0110地址设置为“07”；0111地址设置为“0000”，0112

地址设置为“5DC0”（根据协议先将数值“240”乘以 100 得到“24000”后再进行 16 进制转换为

“00005DC0”）；0113地址设置为“00”，0114地址设置为“01”。

② 使用 DL/T645协议配置报警参数：标识编码“04000F0A”地址设置为“07，00000240.00，00，

01”。

3.4 显示与按键功能

仪表采用大屏幕宽视角多行液晶显示，显示直观、内容丰富；显示屏带白色背光，在光线较暗

的环境下也能清晰显示。显示配合按键操作可获取详细的数据信息，具体参见“操作与显示”部分。

3.5 通信功能

仪表配置有 RS485 通信接口，可用于参数设定和各类数据抄读。有关通信的其它说明详见“通信”

部分。
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3.6 权限与安全管理

（1）仪表具有编程权限管理功能，根据 DL/T645规约要求，仪表有三级密码保护：

0级密码：用于电表清零、所有参数设置和修改 0、2、4级密码；

2级密码：用于电表清零、所有参数设置和修改 2、4级密码；

4级密码：用于参数设置和修改 4 级密码，不能用于电表清零、清极值和 PT、CT变比设置。

（2）仪表必须处于编程状态下才能进行参数设置。进入编程状态的操作步骤为：同时按下“ ” 键

和“ ”键后进入“PASS”界面；输入正确密级和密码后按“ ” 键至“SET”界面，编程状态生效。进入

编程状态后，液晶右下角显示编程状态提示符。编程按键按下后默认 10分钟内有效（可通过 DL/T645

协议修改编程有效时间），掉电以后编程允许失效。

（3）当使用错误密码对电表连续设置操作（包括通信设置和按键编程设置）达到设定次数（出

厂缺省为 5次），表计的参数设置功能将闭锁（出厂缺省闭锁时间为 60分钟），闭锁剩余时间可通过

645协议抄读；若错误次数小于设定次数，用正确密码成功设置操作一次后密码错误次数归零。密

码错误次数和闭锁时间可通过 645协议命令设置（工厂状态下允许设置）和查询。

3.7 数字输入和输出接口

（1）功率脉冲输出

仪表提供有功功率脉冲输出，内部光耦隔离，脉冲输出宽度为（80±20）ms, 最大容许通过电流

为 10mA（DC）, 工作电压范围为 5V～80V（DC）。

图 3.3 功率脉冲输出接口电路示意图

（2）开关量输入接口

仪表配置有两路数字开关量输入接口，采用无源干接点方式接入。接线端子标识分别为 DI1、

DI2、COM，其中 COM端为公共极。
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图 3.4 开关量输入接口电路示意图

（3）继电器输出接口

仪表配置有一路继电器输出接口，可用于多种情况下的报警指示或保护控制输出。内部继电器

电气参数为：AC 250V/DC30V，3A。

图 3.5 继电器输出接口电路示意图

4 操作与显示

4.1 全屏显示

图 4.1 液晶全屏显示说明

4.2 循环显示说明

（1）循环显示模式下按键功能介绍
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按键标识符 ▲ ▼

按键功能 由循显方式切换到按显方式 锁定(解锁)闪烁显示区显示 A、B显示区选择切换（闪烁提示）

（2）循显状态下的锁屏功能

循显时可对 A显示区或 B 显示区数据进行锁定，以便长时间监视某区数据。

操作步骤：先按“ ”键，选中目标显示区(此时目标数据将闪烁三次)，再按“ ”键锁定即可；

反之解锁方法也相同。

（3）循显参数

循显时间：1-99 秒可设；

循显项目数：用一个字节定义，高 4 位为 A 显示区循显项目数，低 4 位为 B 显示区循显项

目数，每个区最多可设置 16 项；任何时候 A 显示区和 B 显示区至少有一屏循显项。

（4）循环显示数据

A 显示区和 B 显示区循环显示数据项均可由用户分别自定义，可事先通过查询“A 或 B 显

示区可选设置项代码表”制定循显方案，再通过 DL/T-645 协议主台软件进行编程预置。

A显示区循显可选设置项代码表：

数据项名称 数据类 (当前值) 数据项名称 数据类 (当前值)

瞬时值 极大值 极小值 瞬时值

相电压 0 1 2 电压畸变率 24

线电压 3 4 5 电流畸变率 25

电流 6 7 8 基波电压 26

零线电流 9 10 11 基波电流 76

有功功率 12 13 14 第 2次谐波电压含有率 126

无功功率 15 16 17 第 2次谐波电流含有率 175

视在功率 18 19 20

功率因数 21 / /

相角 22 / /

B显示区循显可选设置项代码表：

数据项名称 数据类 (当前值) 数据项名称 数据类

瞬时值 极大值 极小值 本月 L1 相 L2 相 L3 相

平均相电压 228 229 230 正向有功电能 251 252 253 254

平均线电压 231 232 233 反向有功电能 255 256 257 258

平均电流 234 235 236 总有功电能 259 260 261 262

零线电流 237 238 239 净有功电能 263 264 265 266

总有功功率 240 241 242 正向无功电能 267 268 269 270

总无功功率 243 244 245 反向无功电能 271 272 273 274

总视在功率 246 247 248 总无功电能 275 276 277 278
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总功率因数 249 / / 净无功电能 279 280 281 282

频率 250 /

故障标识代码率 283 /

注：在按键翻屏状态下或按键设参状态下，当设定时间内无任何按键操作，仪表将自动退回到循

环显示状态。

4.3 按键显示说明

（1）按键翻屏显示模式下按键功能介绍

按键标识符 ▲ ▼

按键功能 ① 按“▲”或“▼”可由循显状态切换到按显状态。

②“▲”由当前屏翻到上一屏；“▼”由当前屏翻到下一

屏)

进入下一

级菜单

1 A（多行）、B（单行）显示区选择

切换

2 返回上一级菜单

（2）按键显示数据项介绍

a）A显示区显示的数据项（主要显示测量类数据）

第一级 第二级 第一级 第二级

电压 (1) 极值 PT、CT变比 (10) /
线电压 (2) 极值 电压畸变率 (11) /
电流 (3) 极值 电流畸变率 (12) /
零序电流 (4) 极值 基波电压 (13) 2~50次谐波电压

有功功率 (5) 极值 基波电流 (14) 2~50次谐波电流

无功功率 (6) 极值 第 2次谐波电压含有率(15) 3~50次
视在功率 (7) 极值 第 2次谐波电流含有率(16) 3~50次

功率因数 (8) / /
相角 (9) /

b）B 显示区显示的数据项（主要显示计量类数据）

电
能

正有功 反有功 总有功 净有功 正无功 反无功 总无功 净无功

总 (01) (05) (09) (13) (17) (21) (25) (29)
A相 (02) (06) (10) (14) (18) (22) (26) (30)
B相 (03) (07) (11) (15) (19) (23) (27) (31)
C相 (04) (08) (12) (16) (20) (24) (28) (32)

频率 (33)
版本号 (34)
有功常数 (35)
无功常数 (36)
表号 (37)
故障代码 (38)

c）A显示区和B显示区合并显示的数据项：

版本号、表号、有功常数、无功常数等。
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注：全屏、程序版本号在仪表上电时依次显示。

（3）按键翻屏操作示例

操作示例 1：
该屏为相电压显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至相电压显示项。图中数据为：

L1=220.0V，L2=220.1V，L3=220.5V，三相平均电压

=220.2V。 “RS1”提示有一路 RS485口，若符号闪烁表示

正在进行通信中；“ ”表示仪表运行在第一象限。

操作示例 2：
该屏为当前线电压最大极值显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至线电压显示项，接着按“ ” 键进

入最大极值显示，图中数据为：L1=380.0V，L2=380.1V，
L3=380.5V，三相平均线电压极大值=380.2V；按“▲”或
“▼”键可切换至线电压极小值数据显示；按“ ”键返回上

级显示。

操作示例 3：
该屏为相电流显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至相电流显示项，图中数据为：

L1=1.000A，L2=1.001A，L3=1.002A，三相平均电流

=1.001A。

操作示例 4：
该屏为零序电流显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至零序电流显示项，图中数据为：

L1=0.940A，L2=1.003A，L3=1.006A，零序电流=0.079A。
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操作示例 5：
该屏为频率显示项（当表型为 9H或 9M时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至频率显示项即显示频率值。

操作示例 6：
该屏为当前有功功率显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至有功功率显示项，图中数据为：

L1=1.020kW，L2=1.061kW，L3=1.042kW，总有功功率

=3.123kW。

操作示例 7：
该屏为当前无功功率显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至无功功率显示项，图中数据为：

L1=0.320kvar，L2=0.351kvar，L3=0.322kvar，总无功功率

=0.993kvar。

操作示例 8：
该屏为当前视在功率显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至视在功率显示项，图中数据为：

L1=1.210kVA，L2=1.168kVA，L3=1.174kVA，总视在功

率=3.552kVA。

操作示例 9：
该屏为当前功率因数显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至功率因数显示项，图中数据为：

L1=1.000，L2=0.999，L3=1.000，总功率因数=1.000。
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操作示例 10：
该屏为相角显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按 “▲”或 “▼”键切换至相角显示项，图中数据为：

L1=30.0°，L2=30.2°，L3=31.0°。

操作示例 11：
该屏为 PT、CT变比显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至 PT、CT变比显示项，图中数据为：

PT变比=20.0，CT变比=5.0。
（注：不显示变比的小数部份。）

操作示例 12：
该屏为电压畸变率显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至电压畸变率显示项，图中数据为：

L1=0.72%，L2=0.90%，L3=1.05%，平均电压畸变率

=0.89%。

操作示例 13：
该屏为基波电压显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至基波电压显示项，图中数据为：

L1=10.20V， L2=11.03V， L3=9.88V，平均基波电压

=10.37V。

操作示例 14：
该屏为 2次谐波电流含有率显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式。选定 A区时，

按“▲”或“▼”键切换至 2次谐波电流含有率显示项，图中

数据为：L1=10.02%，L2=9.11%，L3=9.73%，2次谐波电

流平均含有率=9.62%。
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操作示例 15：
该屏为当前总有功电能显示项（当表型为 9W或 9E时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至当前总有功电能显示

项。

操作示例 16：
该屏为当前反向无功总电能显示项（当表型为 9W或 9E
时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B区，按“▲”或“▼”键切换至当前反向无功总电能显

示项。

操作示例 17：
该屏为当前 A 相正向有功电能显示项（当表型为 9W或

9E时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B区，按“▲”或“▼”键切换至当前 A相正向有功电能

显示项。

操作示例 18：
该屏为频率显示项（当表型为 7N或 7X时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B区，按“▲”或“▼”键切换至频率显示项即显示频率

值。

操作示例 19：
该屏为当前 B 相有功总电能显示项（当表型为 7N或 7X
时）。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B区，按“▲”或“▼”键切换至当前 B相有功总电能显

示项。
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操作示例 20：
该屏为软件版本号显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至软件版本号显示项，图

中数据为：“Soft”表示软件版本指示，“13”表示产品规格，

“121121”为软件版本日期，后面“00”为软件生产流水号。

操作示例 21：
该屏为有功脉冲常数显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至有功脉冲常数显示项，

图中数据为：有功常数=5000imp/kWh。

操作示例 22：
该屏为无功脉冲常数显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B区，按“▲”或“▼”键切换至无功脉冲常数显示项，

图中数据为：无功常数=5000imp/kWh。

操作示例 23：
该屏为表号显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至表号显示项，表号

=000000000001。

操作示例 24：
该屏为故障代码显示项。

循显模式下，按“▲”或“▼”键进入按显模式，按“ ”键切

换至 B 区，按“▲”或“▼”键切换至故障代码显示项，“E”
表示故障提示，从左至右 7 个位依次表示 A 相断相、B
相断相、C相断相、电压逆相序、A相反向、B 相反向、

C相反向；如“E0110001”表示有 B、C相断相和 C相反向

故障发生。

（4）按键设置参数说明
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a）设参方式下按键功能介绍

按键标识符 ▲ ▼
按键功能 “▲”切换数字或翻屏

“▼”移动光标位置或翻

屏。

①“ ”键与“ ”键同时按下进入设置屏。

②按“ ”键进入下一级菜单或“确认”参数设置。

③按“ ”键返回上一级菜单或“取消” 参数设置。（注）

注：通过“▲”和“▼”调整好参数值后按“ ”键一次，显示出现“Sure”，这时继续再按“ ”键一次则

成功修改参数。若在显示出现“Sure”后马上按“ ”键，则取消该次参数修改。

b）按键可设置数据项（注 1）

序

号

第一级菜单 第二级菜单

符号 定义 符号 定义 范围 备注

1 通信设置

波特率 600~38400 RS485通信口

校验位 8E1/8o1/8n1/8n2 RS485通信口

Modbus 地址 0~247

Modbus 发送延时 0~2999 单位：毫秒

DL/T645地址高 6位 0~999999

DL/T645地址低 6位 0~999999

2
变比设置

（注 2）

电压变比整数 0~9999 组合成

0~9999.9999电压变比小数 0~9999

电流变比整数 0~9999 组合成

0~9999.9999电流变比小数 0~9999

3 系统设置 密码
共 6位，修改

0~2级密码

4
清极值

电表清零

5 显示设置

无操作回循显状态

时间
1~99 单位：分钟

无操作背光点亮时

间（为 0时背光常亮）
0~99 单位：分钟

循环显示间隔时间 1~99 单位：秒

注 1：按键设置操作必须先输入密级（1位，0-2）和密码（6位），密码级别和权限说明如下：
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0级密码（对应 645协议 0级密码）—上表中参数全可设置；

1级密码（对应 645协议 2级密码）—上表中参数全可设置；

2级密码（对应 645协议 4级密码）—上表中除电表清零、清极值和 PT、CT 变比外其

它都可设置。

注 2：修改变比后要将电表总清零，以确保通信抄读和显示的计量数据具有合理的对应关系。

c）按键设置参数操作示例 (以“Conn通信设置”为例)

图 4.2 按键设参示意图

任意时刻同时按下仪表的“ ”和“ ”键进入“PASS”显示界面，显示的数据第一位表示密级，后

六位为密码（按“▲”切换数字，按“▼”移动光标位置），按“ ”键确认。若密级和密码输入不正确，则

出现错误提示“FAIL”。这时按“ ”键可重新输入密码，按“ ”键退出，回到循显状态（若连续错误

达到设定次数，则仪表参数设置功能会闭锁一段时间，时长可预先设定）。若密码认证通过，则可以

进入第一级菜单。图中为“Conn”菜单下的读写项 ：可设置 RS485通信口的波特率和通信地址。

说明：在选择或输入好设置参数并按下“ ”键确认后，出现“SURE”确认界面，再按“ ”

键一次使新参数生效。在参数设置的任意时刻，按“ ”键，将取消设置或退回上一级。

5 安装与接线
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5.1 仪表外形尺寸

仪表外形尺寸如下图所示。仪表盘面开口尺寸为 67mm×67mm。

图 5.1 仪表外形尺寸图

5.2 仪表安装前期注意事项

（1）仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强电(磁)场的地方。

（2）工作环境温度为：-25℃ ~ +60℃，湿度：≤95%（无凝露）。

（3）仪表必须牢固安装，以防止震动导致安全事故。

（4）从安装维护操作方便性和安全性考虑，仪表安装位置四周应留出足够的空间（尤其是一屏

多表的安装模式）。

（5）电气连接线要求：电流输入线用大于 2.5mm2多股阻燃铜线，电压输入线、电源线用 1.5mm2

多股阻燃铜线，RS485通信用 1.0mm2屏蔽双绞线。

（6）电气连接要求：仪表电压输入回路和工作电源回路必须接入合适的保险丝(如 0.5A保险丝)；

应提供一个 CT短路盒，在仪表电流输入不连接时，须保证 CT不开路。

5.3 仪表端子说明及接线图

（1）接线端子排列（从后部往前看，从左至右）：

①上排主接线端子：

V+ V- V1 V2 V3 VN
工
作
电
源

第1

相
电

压
端

第2

相
电

压
端

第3

相
电

压
端

零
线
端
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②下排主接线端子：

I11 I12 I21 I22 I31 I32
第1

相
电
流
端

入 第1

相
电
流
端

出 第2

相
电
流
端

入 第2

相
电
流
端

出 第3

相
电
流
端

入 第3

相
电
流
端

出

注：主接线端子为栅栏式接线端子，可使用叉式或圈式的接线片（宽度不大于 6.5mm）连接，连

接到上、下排主接线端子上的线缆建议采用 UT2.5-3型端子压接好后再妥善接入，连接示意图如下。

图 5.2 主端子连接示意图

3 中部辅助端子（常规）：

P+ P- DI1 DI2 COM A B NC R11 R12

有
功
脉
冲
输
出

2

路
数
字
输
入

数
字
输
入
公
共

端

RS485

通
讯
口

保
留

继
电
器
输
出
端

注：辅助接线端子为插拔式接线端子。

（2）接线图：

仪表主端子接线图如下所示。其中“V+” 和“V-”为供电电源输入端，本仪表支持交直流输

入，输入电压范围为 40V~420V。三相三线接线时，接点 Vn和 V2须外部短接在一起，见图 5.5和图

5.6。
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图 5.3 三相四线(无 PT)接线图

图 5.4 三相四线(带 PT)接线图

图 5.5 三相三线（2CT）接线图
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图 5.6 三相三线（3CT）接线图

图 5.7 单相两线接线图

图 5.8 单相三线接线图

6 通信

6.1 通信使用说明

仪表的 RS485通信接口同时支持MODBUS-RTU通信协议和 DL/T645-2007通信规约，可自适

应协议匹配；数据字节校验方式默认为偶校验，即 8E1（8 数据位，偶校验，1 停止位）格式，

MODBUS-RTU通信协议还可配置为奇校验或无校验方式，即 8O1（8数据位，奇校验，1停止位）

或 8N1（8数据位，无校验，1停止位）或 8N2（8数据位，无校验，2停止位）格式。通信口波特

率可设置为 600bps、1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 bps 和 38400bps中任一种。

仪表的 RS485通信口要求使用屏蔽双绞线连接，布线时要考虑整个网络的布局：如通信线缆的

长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、

环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

注：

1 布线工程须严格按要求施工；

2 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485网络上，以便于诊断和测试；
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3 与上位机连接电缆的屏蔽层一端应有效接地(保护地：大地、屏柜、机箱等)，避免两点或多

点接地；

4 RS-485总线电缆须使用带屏蔽的双绞线，两根双绞线尽量使用不同颜色，485通信口的“A”

端接一种颜色，“B”端接另一种颜色。

6.2 MODBUS-RTU通信规约介绍

6.2.1 协议概述

（1） 协议类型

本协议为MODBUS RTU协议，适用于嵌入式电能表的实时通信。本协议旨在规定终端设备（从

站）与总线接口单元（主站）之间的数据交换以MODBUS 的 RTU（Remote Terminal Unit）模式实

现。协议采用异步主从半双工方式通信，通信由主站发起，从站在接收到主站请求后作出相应的应

答。通信响应时间＜0.2秒。

（2） 物理层

 传输接口： RS-485

 通信地址： 0～247

 通信波特率：600bps~38400bps

 通信介质： 屏蔽双绞线

（3） 数据链路层

 传输方式： 异步主从半双工方式

 数据帧格式：一位起始位，8位数据，偶校验位，一位停止位

 数据包格式：

地址(Address) 功能(Function) 数据(Data) 校验码(CRC)

8bits 8bits n×8bits 16bits

数据包的发送序列总是相同的地址、功能码、数据以及校验码，其中每个数据包需作为一个连

续的位流传输。当主站数据包到达从站后，与数据包中地址域相匹配的从站将接收数据，从站对数

据校验后，如果没有错误，就执行数据包中的请求，并将响应数据组包后发给主站，从站返回的响

应数据包中包含有以下内容：从站地址（Address）、执行的功能（Function）、功能执行生成的请求

数据（Data）和校验码（CRC）。

 地址域（Address）

地址域在数据包的开始部分，由一个八 bits 数据组成，这个数据表示主站指定的从站地址，总

线上每个从站地址是唯一的，从站的有效地址范围在 0～247之内。当主站发送数据包后，只有与主
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站查询地址相同的从站才会有响应。

 功能域（Function）

功能域描述了从站所执行的何种功能，下表说明了所有功能码的意义。

代 码 定 义 具体功能

03H 读数据 读取一个或多个变量的当前二进制值

10H 预置多寄存器 用特定的二进制值改写多个变量的值

 数据域（Data）

数据域包含有从站执行特定功能所需要的数据或从站响应主站查询时采集到的数据。其中这些

数据的内容可能是地址代码，或数据。

 校验码域（CRC）

校验码是主站、从站在 CRC校验传输数据时形成的 16bits的校验数据。由于通信中存在各种干

扰，因此通信中传输的数据可能会发生改变，CRC校验能够有效保证主站、从站不会响应传输过程

中发生了失真的数据，提高了系统的安全性和效率。校验码的形成规律见附录一中的说明。

6.2.2 应用层功能详解

（1） 读数据命令(功能码 03H)

 读数据下行帧格式

设备通信地址

（0~247）

功能代码

(03H)

数据域起始地

址高字节

数据域起始地

址低字节

数据域长度

高字节

数据域长度

低字节

CRC 校验低

字节

CRC校验高

字节

 读数据应答帧格式

设备通信地址

（0~247）

功能代码

(03H)

数据长度

字节数

数据内容 数据内容 数据内容 CRC校验低

字节

CRC校验高字

节

 示例

抄读三相电压数据下行帧为：

设备地址 03H 10H 00H 00H 03H 校验低 校验高

应答帧为：

设备地址 03H 06H 数据 1 数据 2 … 校验低 校验高

（2） 预置多寄存器命令(功能码 10H)

 预置多寄存器下行帧格式

设备地

址

0~247

功能代

码

(10H)

变量起

始地址

高字节

变量起

始地址

低字节

变量数

高字节

变量数

低字节

数据字

节数 n

数据字

节 1

数据字

节

数据字

节 n

CRC 校

验低字

节

CRC校

验高

字节

 预置多寄存器应答帧格式
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设备地址

0~247

功能代码

(10H)

变量起始地址

高字节

变量起始地址

低字节

变量数高字节 变量数低字节 CRC校验低字

节

CRC校验高字

节

 示例

设置 PT变比为 1234.5678的下行帧为(其中 12345678的十六进制表示为:00BC 614EH)：

设备地址 10H 00H 03H 00H 02H 04H 00H BCH 61H 4EH 校验低 校验高

应答帧为：

设备地址 10H 00H 03H 00H 02H 校验低 校验高

（3） 异常应答

 异常应答帧格式

设备通信地址

（0~247）

功能代码

(80H+03H)

(80H+10H)

异常码

(XXH)

CRC 校验

低字节

CRC校验

高字节

 示例

抄读非法寄存器地址数据：

设备地址 03H XXH XXH 00H 01H 校验低 校验高

应答帧为：

设备地址 83H 02H 校验低 校验高

MODBUS 异常码

代码 含义

02H 非法数据地址

03H 非法数据

10H 无权限

11H 寄存器长度溢出

6.2.3 CRC校验方法

冗余循环码（CRC）包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送设备计算，放置于发送信息的

尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的 CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相

符，如果两者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行CRC

码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC

码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一字节，用0填补最高

位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异

或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或，这个过程与

以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。CRC码中的数据
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发送、接收时低字节在前。

计算CRC码的步骤为：

 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1），称此寄存器为CRC寄存器。

 把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。

 把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，检查最低位。

 如果最低位为0：重复第3步(再次移位); 如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001（1010

0000 0000 0001）进行异或。

 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。

 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位数据的处理。

 最后得到的CRC寄存器即为CRC码。

6.2.4 寄存器地址表

（1）常规设置参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 数据备注

Modbus地址 0000H unsigned int 2字节 读写 0~247

通信波特率 0001H unsigned int 2字节 读写

0~6 0：2400bps

1：4800bps

2：9600bps

3：19200bps

4：38400bps

5：600bps

6：1200bps

电压变比高 16位 0002H

unsigned long 4字节 读写
0~99999999

变比值 = 设置值 / 10000，
PT = 0 时 默认为 10000电压变比低 16位 0003H

电流变比高 16位 0004H

unsigned long 4字节 读写
0~99999999

变比值 = 设置值 / 10000，
CT = 0时 默认为 10000电流变比低 16位 0005H

清极值 0006H unsigned int 2字节 只写 任意值

校验位 0020H unsigned int 2字节 读写

0~3 0：8E1
1：8o1
2：8n1
3：8n2

（2）继电器报警设置参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 数据备注

继电器输出 1 0100H unsigned int 2 字节 读写 0~1
当“报警方式控制字”为 0
或 2时写操作有效

开关量状态 0102H unsigned int 2 字节 只读

高字节：输入口状态（注）

低字节：输出口状态

报警方式控制字 0103H unsigned int 2 字节 读写 0~1

0：关闭报警功能

1：输出口 1用于报警

报警状态字 0106H unsigned int 2 字节 只读 0~0x3F 由低至高，每一个 BIT 位表
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示一组报警器状态：

0：未发生报警

1：正处于报警状态

报

警

器

1

越限数据类型 0110H unsigned int 2 字节 读写 0~31 见报警类型表

越限阈值高 16位 0111H
unsigned long 4 字节 读写 任意值越限阈值低 16位 0112H 阈值 = 设置值 / 100

越限检测类型 0113H unsigned int 2 字节 读写 0~1 0：大于，1：小于

报警端口 0114H unsigned int 2 字节 读写 0~1

0：关闭

1：报警输出至输出口 1

报警器 2 0115H~0119H 10字节 读写 见报警器 1
报警器 3 011AH~011EH 10字节 读写 见报警器 1
报警器 4 011FH~0123H 10字节 读写 见报警器 1
报警器 5 0124H~0128H 10字节 读写 见报警器 1
报警器 6 0129H~012DH 10字节 读写 见报警器 1

注：高字节 BIT0-BIT1位分别表示输入口 1-2 状态，位值为 0 时表示输入为开状态，位值为 1 时表示输入为合状态。

低字节 BIT0 表示继电器输出口 1状态，位值为 0时表示触点开状态（继电器无动作），位值为 1时表示触点闭

合状态（继电器吸合）。

（3）其它设置参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 数据备注

电压规格 0134H unsigned int 2字节 读写 0~3
三相三线 0：100V；3：380V；
三相四线 1：220V；2：57.7V；

循显时间 0132H unsigned int 2字节 读写 1~99 单位：秒

循显项目数 0133H unsigned int 2字节 读写 0~0xFF 见循显参数说明

A屏循显项第 1屏 0140H unsigned int 2字节 读写 0~999

见 A 区循显代码表

A屏循显项第 n屏 … unsigned int 2字节 读写 0~999

A屏循显项第 16屏 014FH unsigned int 2字节 读写 0~999

B屏循显项第 1屏 0150H unsigned int 2字节 读写 0~999

见 B 区循显代码表

B屏循显项第 n屏 … unsigned int 2字节 读写 0~999

B屏循显项第 16屏 015FH unsigned int 2字节 读写 0~999
（4）电压、电流、有无及视在功率、功率因素、频率等瞬时量参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 单位

A相电压 1000H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B相电压 1001H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

C相电压 1002H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

平均相电压 1003H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

AB 线电压 1004H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

BC线电压 1005H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

CA线电压 1006H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

平均线电压 1007H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

A相电流 1008H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

B相电流 1009H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

C相电流 100AH unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

平均电流 100BH unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

零线电流 100CH unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

A相有功功率 100DH signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1W

B相有功功率 100EH signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1W
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C相有功功率 100FH signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1W

总有功功率 1010H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1W

A相无功功率 1011H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1var

B相无功功率 1012H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1var

C相无功功率 1013H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1var

总无功功率 1014H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1var

A相视在功率 1015H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1VA

B相视在功率 1016H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1VA

C相视在功率 1017H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1VA

总视在功率 1018H signed int 2 字节 只读 -32767~32767 1VA

A相功率因数 1019H signed int 2 字节 只读 -1000~1000 0.001

B相功率因数 101AH signed int 2 字节 只读 -1000~1000 0.001

C相功率因数 101BH signed int 2 字节 只读 -1000~1000 0.001

总功率因数 101CH signed int 2 字节 只读 -1000~1000 0.001

频率 101DH unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01Hz

A相相角 1023H unsigned int 2 字节 只读 0~3600 0.1

B相相角 1024H unsigned int 2 字节 只读 0~3600 0.1

C相相角 1025H unsigned int 2 字节 只读 0~3600 0.1

A相基波电压 1100H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B相基谐波电压 1101H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

C相基谐波电压 1102H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

A相 2次谐波电压 1103H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B相 2次谐波电压 1104H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

C相 2次谐波电压 1105H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

A相 n次谐波电压 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B相 n次谐波电压 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

C相 n次谐波电压 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

A相 50次谐波电压 1193H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B相 50次谐波电压 1194H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

C相 50次谐波电压 1195H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

A相基波电流 1200H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

B相基波电流 1201H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

C相基波电流 1202H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

A相 2次谐波电流 1203H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

B相 2次谐波电流 1204H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

C相 2次谐波电流 1205H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

A相 n次谐波电流 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

B相 n次谐波电流 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

C相 n次谐波电流 … unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

A相 50次谐波电流 1293H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

B相 50次谐波电流 1294H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

C相 50次谐波电流 1295H unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.001A

A相电压 2次谐波含量 1303H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电压 2次谐波含量 1304H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电压 2次谐波含量 1305H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%
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A相电压 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电压 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电压 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电压 50次谐波含量 1393H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电压 50次谐波含量 1394H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电压 50次谐波含量 1395H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电流 2次谐波含量 1403H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电流 2次谐波含量 1404H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电流 2次谐波含量 1405H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电流 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电流 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电流 n次谐波含量 … unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电流 50次谐波含量 1493H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电流 50次谐波含量 1494H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电流 50次谐波含量 1495H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电压波形失真度 1500H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电压波形失真度 1501H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电压波形失真度 1502H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

A相电流波形失真度 1503H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

B相电流波形失真度 1504H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%

C相电流波形失真度 1505H unsigned int 2 字节 只读 0~10000 0.01%
（5）电能参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 单位

A 相正向有功电能高 16 位 2000H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

A 相正向有功电能低 16 位 2001H

B 相正向有功电能高 16 位 2002H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

B 相正向有功电能低 16 位 2003H

C 相正向有功电能高 16 位 2004H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

C 相正向有功电能低 16 位 2005H

总正向有功电能高 16 位 2006H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

总正向有功电能低 16 位 2007H

A 相正向无功电能高 16 位 2008H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

A 相正向无功电能低 16 位 2009H

B 相正向无功电能高 16 位 200AH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

B 相正向无功电能低 16 位 200BH

C 相正向无功电能高 16 位 200CH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

C 相正向无功电能低 16 位 200DH

总正向无功电能高 16 位 200EH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

总正向无功电能低 16 位 200FH

A 相反向有功电能高 16 位 2100H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

A 相反向有功电能低 16 位 2101H

B 相反向有功电能高 16 位 2102H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

B 相反向有功电能低 16 位 2103H

C 相反向有功电能高 16 位 2104H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

C 相反向有功电能低 16 位 2105H
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总反向有功电能高 16 位 2106H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1Wh

总反向有功电能低 16 位 2107H

A 相反向无功电能高 16 位 2108H

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

A 相反向无功电能低 16 位 2109H

B 相反向无功电能高 16 位 210AH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

B 相反向无功电能低 16 位 210BH

C 相反向无功电能高 16 位 210CH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

C 相反向无功电能低 16 位 210DH

总反向无功电能高 16 位 210EH

unsigned long 4字节 只读
0~ 4294967295 0.1varh

总反向无功电能低 16 位 210FH

（6）极值参数列表

参数名称 地址 数据类型 长度 读写 数据范围 单位

A 相电压 4X00(注) unsigned int 2 字节 只读 0~65535 0.01V

B 相电压 4X07 unsigned int 0~65535

C 相电压 4X0E unsigned int 0~65535

AB 线电压 4X15 unsigned int 0~65535

BC 线电压 4X1C unsigned int 0~65535

CA 线电压 4X23 unsigned int 0~65535

A 相电流 4X2A unsigned int 0~65535 0.001A

B 相电流 4X31 unsigned int 0~65535

C 相电流 4X38 unsigned int 0~65535

零线电流 4X3F unsigned int 0~65535

A 相有功功率 4X46 unsigned int 0~65535 1W

B 相有功功率 4X4D unsigned int 0~65535

C 相有功功率 4X54 unsigned int 0~65535

总有功功率 4X5B unsigned int 0~65535

A 相无功功率 4X62 unsigned int 0~65535 1var

B 相无功功率 4X69 unsigned int 0~65535

C 相无功功率 4X70 unsigned int 0~65535

总无功功率 4X77 unsigned int 0~65535

A 相视在功率 4X7E unsigned int 0~65535 1VA

B 相视在功率 4X85 unsigned int 0~65535

C 相视在功率 4X8C unsigned int 0~65535

总视在功率 4X93 unsigned int 0~65535

注：X=0时表示极大值；X=1时为极小值。

7 使用和维护

★必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压。

★安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。电表仰视时显示

效果最佳，故应垂直安装。

★表计应存放在温度为-35℃～70℃，湿度≤95%（无凝露）的环境中，并且应在原包装的条件下

放置，叠放高度不超过 5层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应
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含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

★电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据 GB/T15464－1995《仪器仪表包装通用技术条件》

和 GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。

★仪表的工作环境应有避雷措施。

8．质保条款

8.1我司产品按照国家相关标准进行研发、设计、制造与销售，凡所售产品在质量保证期内经我司

质量部门确认或权威机构鉴定属于质量故障的缺陷，将承诺对产品自售出之日起一年内进行免费维

修或更换，遇有异议可按合同条款质保。产品若超出质量保证期，我司将按合同约定提供维修保养，

配件、人工等售后费用按售后服务发生时的市场价格据实收取。

8.2 产品免责条款

若以下任意情形之一导致产品故障，我司有权不予提供质保服务：

1)产品超出设计使用最长寿命；

2)产品未严格按照《产品说明书》及国家规定进行正确安装、操作或保养；

3)用户自行对产品进行改装或调整；生产厂家铅封不完整或已损毁；

4)非我司销售部门正规销售产品，或我司不能判定其产品为原厂生产或涉嫌倒货窜货、假冒伪劣等

情形；

5)不可抗力等法律法规规定的生产者免责情形。

8.3我司拥有上述质保条款的最终解释权，并有权合理地单方变更或终止本条款，如有更新将以更

新内容为准。
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